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Eksploatuojamo pastato plokščio stogo papildomas
šiltinimas ties įlaja

  1 - esama gelžbetoninė monolitinė ar surenkama denginio plokštė;
  2 - esamas išlyginamasis sluoksnis;
  3 - esamas cemento - smėlio pagrindas;
  4 - esama hidroizoliacinė prilydoma danga;
  5 - esama garo izoliacija;
  6 - esama šilumos izoliacija;
  7 - polistireninio  putplasčio EPS 80 apatinis sluoksnis;
  8 - polistireninio putplasčio EPS 100 viršutinis sluoksnis;
  9 - esamas lietvamzdis;
10 - lietvamzdžio antgalis;
11 - įlaja;
12 - hidroizoliacinė danga su apsauginiu sluoksniu;
13 - šilumos izoliacija (gali būti montažinės putos).
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Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.
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